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Мета роботи. Дослідження і аналіз параметрів тролейних шинопроводів в умовах дії вищих гармонійних 
складових струму із врахуванням конструктивних особливостей, нелінійності магнітних і електрофізичних 
властивостей матеріалів, ефектів близькості, поверхневих та зовнішніх поверхневих ефектів. 
Методи дослідження. Дослідження проводилися із застосуванням методів теорії електромагнітного по-
ля, теорії електричних кіл, математичної фізики, скінченних елементів, інтерполяції, апроксимації та регре-
сійного аналізу. 
Отримані результати. Проведено оцінку падіння напруги в фазах тролей шинопроводу від дії вищих гар-
монік струму. Встановлено, що при допустимих значеннях вищих гармонік, регламентованих стандартом для 
різних коефіцієнтів короткого замикання Rsce. величина падіння напруги може зрости в 3,5 рази, а з викорис-
танням сталевого кожуха - в 4 рази. При цьому, приріст енергії магнітного поля і активних втрат в шинопро-
воді становить 20% відносно їх значень для основної гармоніки струму без урахування екранування, і до 23% з 
урахуванням екранування тролів шинопровода. Дія вищих гармонік при допустимих власних амплітудах відпо-
відних значень коефіцієнта короткого замикання Rsce, також викликає збільшення активного опору в 4 рази, 
індуктивного - в 20 разів. Зважаючи на особливості розміщення системи шинопроводів в цеху, виробництва і 
технологічних процесів, необхідне екранування тролеїв шинопроводів. Тому, в таких випадках, для компенсації 
приросту та асиметрії падіння напруги в тролеях та активних втрат в шинопроводах, струмові наванта-
ження тролей шинопроводу повинні бути знижені на 5-20% в залежності від значення коефіцієнту короткого 
замикання цехової мережі. 
Наукова новизна. Запропоновано математичну модель електромагнітних процесів в мідному тролейному 
шинопроводі, що враховує конструктивні особливості, нелінійність магнітних та електрофізичних властиво-
стей матеріалів, ефекти близькості, поверхневі та зовнішні поверхневі ефекти, вплив гармонійних складових 
струму на падіння напруги та втрати потужності в процесі електропередачі, яка дозволяє з високою точніс-
тю і ефективністю чисельної реалізації визначити параметри тролей шинопроводу для відповідних значень 
амплітуд та частот віщих гармонік струму. Вперше встановлено співвідношення падіння напруги та питомих 
активних втрат від спектрів частот і амплітуд гармонік струму та значень коефіцієнту короткого замикан-
ня, що дозволяє виявити ступінь і характер впливу на асиметрію падіння напруги і параметрів тролей шиноп-
роводу. 
Практична цінність. Встановлено, що при допустимих значеннях вищих гармонік, регламентованих ста-
ндартом для різних коефіцієнтів короткого замикання Rsce, величина падіння напруги може зрости в 3,5 рази, а 
з використанням сталевого кожуха - в 4 рази. При цьому, приріст енергії магнітного поля і активних втрат в 
шинопроводі становить 20% відносно їх значень для основної гармоніки струму без урахування екранування, і 
до 23% з урахуванням екранування тролей шинопроводу. Дія вищих гармонік при допустимих власних ампліту-
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дах при відповідних значеннях коефіцієнта короткого замикання Rsce, також викликають збільшення активно-
го опору в 4 рази, а індуктивного - в 20 разів. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні 
або модернізації існуючих цехових систем електропостачання, а також для визначення параметрів, оцінки 
падіння напруги в системах шинопроводів інших конструкцій. 
Ключові слова: шинопровід; електромагнітне поле; модель; метод; гармоніки; коефіцієнт короткого за-
микання. 
I. ВСТУП 
Виробництво металургійної енергоємної продук-
ції, забезпечення технологічних операцій за допомо-
гою застосування підйомно-транспортних механізмів, 
в тому числі кранових електроприводів, в цехах під-
приємств є досить енергозатратним. Тому для модер-
нізації власних енергосистем підприємств металур-
гійної промисловості України необхідно застосування 
сучасних рішень в області енергоресурсозбереження. 
Системи цехового електропостачання повинні відпо-
відати жорстким вимогам високої надійності, ефекти-
вності та безпеки, забезпечуючи при цьому високу 
якість електричної енергії. Сучасні системи цехового 
електропостачання можуть мати значну протяжність. 
Тому, їх параметри і електричні характеристики істо-
тно впливають на якість електроенергії, режими робо-
ти електроприймачів і енергоефективність технологі-
чних процесів [1]. Широке застосування силових на-
півпровідникових перетворювачів в усіх галузях про-
мисловості дозволило підвищити енергоефективність 
промислових установок, знизити споживання елект-
роенергії, підвищити якість продукції, що виготовля-
ється [2]. 
Впровадження частотно-регульованих електро-
проводів, випрямлячів та інших напівпровідникових 
перетворювачів призводить до генерації вищих гар-
монійних складових у струмопроводах постійного і 
змінного струму, що негативно позначається на кое-
фіцієнті потужності мережі [3]. Припустимий гармо-
нійний склад струмів і напруг регламентований стан-
дартом [4], [5]. Наявність вищих гармонік, а також їх 
відхилення від нормованих значень, негативно впли-
ває на ефективність і надійність елементів системи 
електропостачання, зокрема цехових шинопроводів. 
Вони можуть призводити до істотного збільшення 
електричних опорів шинопроводів, падіння напруги, 
втрат, зниження коефіцієнта потужності, перегріву 
провідників шинопроводів і виходу їх з ладу. 
II. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 
Існуючі в інженерній практиці методики розра-
хунку параметрів і характеристик шинопроводів за-
сновані на методах схемного моделювання [6]-[9]. 
Параметри схем, як правило, визначаються на основі 
узагальнених рівнянь [10]-[15]. Ці рівняння отримані 
в наслідок ряду припущень і наближень, що значно 
обмежує область їх використання. Застосування ме-
тодик на їх основі не дозволяє забезпечити необхідну 
точність і достовірність результатів, врахувати вплив 
гармонійного складу струмів і напруг, нелінійність 
властивостей активних матеріалів, поверхневі ефекти, 
ефекти близькості та ін. Методи оцінки впливу гар-
монійного складу струмів і напруг на параметри і ха-
рактеристики шинопроводів, запропоновані в [16], 
засновані на емпіричних залежностях і не враховують 
геометрію активних матеріалів, а також їх електрома-
гнітні властивості. 
Альтернативою методикам, заснованих на уза-
гальнених виразах та емпіричних залежностях може 
бути застосування методів розрахунку електричних 
параметрів і характеристик на основі польового моде-
лювання. Застосування методів розрахунку на основі 
польового моделювання набуло поширення для ши-
рокого класу задач електротехніки [17]-[18]. Їх основ-
ним обмеженням є необхідність використання спеціа-
лізованого програмного забезпечення, високі витрати 
обчислювальних ресурсів і часу на чисельну реаліза-
цію. 
В роботах [17]-[20] пропонується визначати еле-
ктромагнітні параметри електротехнічних систем пе-
ретворення змінного струму на основі реалізації мо-
делі електромагнітного поля для завдання в time step 
формулюванні. Такий підхід дозволяє враховувати 
нелінійність властивостей активних матеріалів, гар-
монійний склад струмів і напруг, але вимагає значних 
витрат часу на чисельну реалізацію через необхідність 
збіжності розрахунку кожного часового шару. В ро-
боті [19] було запропоновано модель поля у частот-
ному формулюванні. Такий підхід вимагає значно 
менших витрат часу на чисельну реалізацію і дозволяє 
врахувати окремо вплив кожної гармонійної складо-
вої струму і напруги на параметри і характеристики 
шинопроводів. Однак, використання частотного фор-
мулювання розрахунку розподілу електромагнітного 
поля може бути застосовано тільки для лінійних за-
дач. Сучасні системи тролейних шинопроводів, як 
правило, мають захисний пластиковий кожух, сталеві 
тримачі, а також інші елементи конструкції виготов-
лених з феромагнітних матеріалів, що в свою чергу 
володіють істотною нелінійністю магнітних властиво-
стей. В [18] запропоновано використання ефективних 
значень магнітних властивостей феромагнітних мате-
ріалів. Це дозволяє враховувати нелінійність власти-
востей як основних струмоведучих, так і допоміжних 
матеріалів в частотних постановках розрахунку роз-
поділу магнітного поля. Існуючі методи визначення 
ефективних значень магнітних властивостей матеріа-
лів не завжди дозволяють забезпечити достовірність 
їх обліку, тому потрібно їх корегування з урахуван-
ням відомих експериментальних і розрахункових да-
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них. Таким чином, розробка високоефективної мето-
дики розрахунку параметрів шинопроводів і оцінки 
впливу гармонійного складу струмів і напруг на їх 
характеристики є актуальною науково-практичною 
задачею. 
III. МЕТА РОБОТИ 
Дослідження і аналіз параметрів тролейних ши-
нопроводів в умовах дії вищих гармонійних складо-
вих струму із врахуванням конструктивних особливо-
стей, нелінійності магнітних і електрофізичних влас-
тивостей матеріалів, ефектів близькості, поверхневих 
та зовнішніх поверхневих ефектів. 
IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛУ 
І АНАЛІЗ ОТРИМАННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Дослідження проводилися на прикладі тролейно-
го шинопроводу з мідними провідниками ШТМ-
73 250А 660В. Геометрична 2D модель і розрахункова 
область, у вигляді кінцевих елементів, зображені на 
рис. 1.  
 
а) 
 
б) 
Рисунок 1. Геометрична модель (а) розрахункова 
область (б) шинопроводу ШТМ-73 250А 660В 
Даний шинопровід має широке застосування і 
призначений для живлення мостових кранів, електри-
чних талей, підвісних електричних однобалочних 
кранів і підлогових візків. Шинопровід має три мід-
них тролея 1, вмонтованих в кожух 2 (рис. 1). Тролеї в 
кожусі закріплені на ізоляторах (клицях) 3 (рис. 1). 
При моделюванні електромагнітних процесів в 
шинопроводі авторами були прийняті допущення про 
відсутність монтажних тримачів шинопроводу, а та-
кож його кріпильних елементів. У випадку з метале-
вим екрануючим кожухом шинопроводу, розподіл 
магнітного поля за межі розрахункової області шино-
проводу відсутній. При цьому, магнітне поле, що 
створюється струмами, які протікають в тролеях ши-
нопроводу, локалізується в сталевому кожусі і не ви-
ходить за його межі. Це дозволило значно спростити 
геометрію шинопроводу, що в значній мірі забезпечує 
скорочення часу розрахунку і обчислювальних ресур-
сів, а також підвищення стійкості обчислювального 
процесу через відсутність необхідності врахування 
елементів геометричні розміри, яких значно менші від 
основних елементів шинопроводу. 
Для врахування впливу поверхневого ефекту і 
ефекту близькості на величину активного і реактивно-
го опорів шинопроводу реалізовувалось завдання роз-
рахунку розподілу щільності струму і питомих елект-
ричних втрат за поперечним перетином тролеїв і за-
хисного кожуха (з урахуванням і без урахування ек-
рануючих властивостей) на основі сполучених прос-
торових стаціонарних математичних моделей елект-
ромагнітного перетворення електричної енергії змін-
ного струму. 
При розрахунку параметрів електромагнітного 
поля при частотному формулюванні задачі, для кож-
ної амплітуди та частоти відповідної k-ї гармоніки 
виконується умова суперпозиції для електромагнітно-
го поля за законом Біо-Савара [21]. 
Система рівнянь Максвелла формулюється для 
комплексних амплітуд векторного магнітного і елект-
ричного потенціалів в геометричних електропровід-
них областях тролейних провідників, сталевого кожу-
ха і оточуючого їх електроізоляційного середовища 
(повітря) [19]: 
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де ω  – кутова частота, рад/с; σ  – електрична прові-
дність, См/м; 120 10854,8
−⋅=ε  – електрична постійна, 
Ф/м; rε  – діелектрична проникність; A  – векторний 
магнітний потенціал, Вб/м; V  – комплексна ампліту-
да електричного потенціалу, В; eJ  – комплексна 
щільність струму, А/м2; 70 104
−⋅⋅= πμ  – магнітна 
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постійна, Гн/м; rμ  – ефективна магнітна проникність; 
індекс 0i =  – відповідає області електроізоляційного 
та навколишнього середовища, індекси 2,1i =  – від-
повідають областям струмопровідних тролеїв і кожу-
ха. 
Значення ефективної магнітної проникності ви-
значалося відповідно до [17], [18] і корегувалося за 
даними реалізації електромагнітної моделі в time step 
формулюванні. 
Так як довжина секції шинопроводу може стано-
вити 0,75, 1,5 і 3 м, а загальна протяжність може пе-
ревищувати 1 км, доцільно вважати, що поле в попе-
речному перетині шинопровода прагне до плоскопа-
ралельного. Це дозволяє істотно скоротити розмір-
ність задачі і перейти від просторового формулюван-
ня до плоскопаралельного [19]: 
 ⎪⎩
⎪⎨⎧ ⋅=⋅+⋅=
⋅+⋅=⋅=
.VV;HH
;BB ;A
iziiyixi
iyixiizi
kjiH
jiBkA  (2) 
Система рівнянь (1), (2) доповнюється умовами 
калібрування Кулона, умовами сполучення областей з 
різними електричними і магнітними властивостями і 
умовами електричної і магнітної ізоляції на зовнішніх 
межах реалізується методом кінцевих елементів в 
структурі засобів ПО COMSOL Multiphysics. Темпе-
ратурний режим шинопроводу розраховувався відпо-
відно до [20]. 
На рис.2 відповідно наведені результати польо-
вого моделювання електромагнітних процесів в ши-
нопроводах без екранування (кожух виконаний із пла-
стика, рис.2, а) та з екрануванням (кожух виконаний з 
конструкційної сталі, рис.2, б) при величині струму 
основної гармоніки 250А. Гармонійний склад струму 
визначався для стандартних значень коефіцієнта ко-
роткого замикання Rsce, який уявляє собою відношен-
ня потужності короткого замикання мережі до повної 
встановленої потужності електротехнічних пристроїв 
(табл. 1) [5]. 
Таблица 1. Норми генерації гармонійних складових 
струму для симетричних трифазних технічних засобів 
Гранично допустиме значення 
гармонійної складової 
струму, In/I1, % 
Номер гармоніки 
Мінімальне 
значення Rsce, 
в.о. 
 
5 7 11 13 
33 10,7 7,2 3,1 2 
66 14 9 5 3 
120 19 12 7 4 
250 31 20 12 7 
≥350 40 25 15 10 
Відносно основної гармоніки струму Значення 
нормальної складової індукції від тролей до внутрі-
шньої границі кожуха змінюється від 0,02 до 0,005 Тл 
(без екранування) і 0,02 ... 0,01 Тл (при екранування). 
У випадку із сталевим кожухом, в його межах поле 
локалізується від зовнішньої до внутрішньої границі і 
приймає значення 0,03 ... 0,1 Тл. При дії вищих гар-
монік, для випадку Rsce≥350, величина нормальної 
складової магнітної індукції у внутрішніх границях 
кожуха на 5 гармоніці може досягати 60% від основ-
ної, а на 13-й гармоніки - до 30% від основної. 
 
а) 
 
б) 
а) без екранування; б) з екрануванням; 
Рисунок 2. Розподіл нормальної складової індукції у 
шинопроводі ШТМ-73 250А 660В при частоті 
основної гармоніки струму 50 Гц. 
При збільшенні частоти гармоніки і відповідних зна-
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чень їх амплітуд (табл.1) [4] проявляється ефект виті-
снення поля до внутрішньої границі кожуха, що су-
проводжується зростанням щільності магнітної інду-
кції. 
В результаті польового моделювання отримані 
результати розрахунку падіння напруг на 1м довжини 
тролей шинопроводу відповідно для пластикового 
кожуха (рис. 3) і сталевого кожуха (рис. 4) у вигляді 
складових падінь напруги ΔU для кожної фази А, В, С 
k-ї гармоніки струму при різних значеннях коефіцієн-
та короткого замикання мережі Rsce. Як показує аналіз, 
найбільше збільшення падіння напруги має місце для 
k=1÷7 гармоніки. Для k>7 приріст падіння напруги 
знижується в 2 ÷ 3,5 рази. Зі збільшенням Rsce,  вели-
чина питомого падіння напруги при відповідному 
значенні k>2 зростає за прямолінійним законом і для 
Rsce≥350 може досягти свого 4-кратного значення 
(рис.3, рис.4). 
Результатами моделювання підтверджується, що 
гармоніки на власній несучій частоті не чинять вплив 
на асиметрію падіння напруги ΔU в фазах тролеїв ши-
нопроводу. При цьому, зі зростанням частоти k-ої 
гармоніки струму, асиметрія ΔU фаз щодо централь-
ної фази В тролеї залишається незмінним. Однак в 
даному випадку на рівень асиметрії ΔU впливає кое-
фіцієнт короткого замикання Rsce, величина якого 
прямо пропорційна значенням питомого змісту k-ої 
гармоніки. (див. табл.1., [4]). Для цехових мереж з 
Rsce≥350 асиметрія ΔU може зрости в 10 разів віднос-
но рівня асиметрії ΔU щодо основної гармоніки стру-
му. 
У табл.2. наведені значення відносного падіння 
напруги в фазах тролей А, В, С при різних значеннях 
Rsce шинопроводу з пластиковим кожухом. 
Таблица 2. Відносне результуюче падіння напруги в 
фазах А, В, С при різних значеннях Rsce 
Відносне результуюче падін-
ня напруги, Uрез/U1, в.о. 
фаза 
Мінімальне зна-
чення Rsce, в.о. 
 
А В С 
33 1,62 1,58 1,62 
66 1,852 1,74 1,848 
120 2,155 2,01 2,15 
250 2,942 2,70 2,932 
≥350 3,51 3,19 3,496 
Відносне значення результуючого падіння на-
пруги являє собою відношення: 
 ;
U
U
*U
1
рез
рез Δ
ΔΔ =  (3) 
 ;UUU k
2i
2
k1рез ∑=+= ΔΔΔ  (4) 
де 1UΔ  - падіння напруги на основній гармоніці 
струму; k - порядковий номер гармоніки. 
Для мінімального значення Rsce=33, при стандар-
тизованому вмісті вищих гармонік струму, падіння  
 
а) 
 
б) 
 
 
в) 
а) фаза А; б) фаза В; в) фаза С. 
Рисунок 3. Поверхня складових падінь напруги від k-
гармоніки струму і коефіцієнта короткого замикання 
на 1 м довжини тролей шинопроводу з пластиковим 
кожухом 
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а) 
 
 
б) 
 
 
в) 
а) фаза А; б) фаза В; в) фаза С. 
Рисунок 4. Поверхня складових падінь напруги від k-
гармоніки струму і коефіцієнта короткого замикання 
на 1 м довжини тролей шинопроводу зі сталевим 
кожухом 
напруги в тролеях шинопроводу збільшується в 
1,58 ... 1,62 рази. Для більших значень Rsce,  переви-
щення падіння напруги з урахуванням впливу вищих 
гармонік може досягти 2,19 ... 3,51 рази. При цьому, 
асиметрія напруги між фазами А і В, В і С зі зростан-
ням Rsce залишається практично не зміною. Моделю-
вання виконувалося при номінальному струмі 250А 
шинопроводу ШТМ-73 250А 660В регламентованому 
заводом-виробником. Однак на практиці шинопрово-
да можуть бути перевантажені за струмом в 1,2 ... 1,7 
рази, тому перевищення падіння напруги може бути 
значно більше ніж при розрахунковому перевищенні 
при номінальному струмі. 
За результатами дослідження також було вико-
нано порівняльну оцінку по-фазного перевищення 
падіння напруги в тролеях шинопроводу з пластико-
вим й сталевим кожухом. Таким чином, при виборі 
шинопроводу зі сталевим кожухом для Rsce=33 падін-
ня напруги в фазі А на 7,48% вище відносно шиноп-
роводу з пластиковим кожухом; для фази В - на 
0,294%; для фази С - на 9,09%. Для Rsce≥350 падіння 
напруги на фазі А – на 11,98%; для фази В – на 0,76%; 
для фази С – на 11,54%. При цьому, найбільше пере-
вищення напруги припадає на фази А і С, що розмі-
щені в безпосередній близькості до сталевого кожуха. 
За даними чисельного моделювання виконувала-
ся оцінка енергії магнітного поля і питомої енергії 
магнітного поля в розрахунковій області [19]: 
 ( ) iii
V
i VWw  ,dxdydz2
1W
i
=⋅= ∫∫∫ HB ,  (5) 
активних втрат і питомих активних втрат в тролеях і 
кожусі –  
 ( ) iii
V
*1
ii VPp   ,dxdydzP
i
=⋅= ∫∫∫ − JJ σ .  (6) 
За результатами моделювання побудовані повер-
хні складових значень енергії магнітного поля (рис.5, 
а) та активних втрат (рис. 5, б) для відповідних k-их 
гармонік струму і коефіцієнту короткого замикання 
Rsce цехової мережі з пластиковим кожухом, і відпові-
дно зі сталевим кожухом (рис.6, а, б). На характер 
розподілу енергії магнітного поля і активних втрат 
значний вплив мають як поверхневі ефекти в тролеях, 
так і ефекти близькості між тролеями різних фаз. Ве-
личина результуючих активних втрат при дії вищих 
гармонік тролеях шинопроводу з пластиковим кожу-
хом для Rsce=33 на 1,82% більше в порівнянні з актив-
ними втратами на основній гармоніці при частоті 50 
Гц. Для більших значень 33< Rsce≤350, результуючі 
активні втрати в шинопроводі можуть зрости до 
20,4%. У разі застосування сталевого кожуха, при 
зміні коефіцієнта короткого замикання мережі 33< 
Rsce≤350, перевищення результуючих активних втрат 
в шинопроводі становить 2,75 ... 23%. 
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а) 
 
 
б) 
 
а) енергія магнітного поля; б) активні втрати. 
Рисунок 5. Поверхні складових значень енергії 
магнітного поля (а) та активних втрат (б) для 
відповідних значень k-их гармонік та Rsce 
шинопроводу на 1 м довжини з пластиковим  
За даними чисельного моделювання, з викорис-
танням співвідношень (5), (6) визначалися активні, 
реактивні та повні електричні опори тролеїв кожної з 
фаз [19]: 
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Точність результатів чисельного моделювання 
оцінюється шляхом порівняння розрахункових зна-
чень електричних опорів тролеїв шинопровода з да-
ними вимірів заводу виробника. За омічним опором 
похибка не перевищувала 0,6%. 
 
 
а) 
 
б) 
Рисунок 6. Поверхні складових значень енергії 
магнітного поля (а) та активних втрат (б) для 
відповідних значень k-их гармонік та Rsce 
шинопроводу на 1 м довжини зі сталевим кожухом 
Поверхневі ефекти в тролеях фаз, як і ефект бли-
зькості між ними призводить до зростання активного і 
індуктивного опорів тролей щодо власних значень 
частоти k-ої гармоніки тролей фаз А і С в порівнянні з 
центрально розміщеною тролею фази В (рис. 7, рис.8). 
При цьому величина активного опору фаз А і С щодо 
фази В на 13-й гармоніці збільшується майже в 2 рази, 
а індуктивного - в 8 раз відносно цих значень при ос-
новній гармоніки струму. 
Застосування шинопроводів з екранованим ко-
жухом, магнітне поле якого замикається через стале-
вий кожух, підсилює ефект близькості і скін-ефект в 
тролеях шинопровода, а також призводить до зрос-
тання активних втрат (див. рис. 6). 
При цьому має місце ще більше зростання акти-
вного, а також і індуктивного опорів тролеїв фаз А і 
С, які близько розташовані до сталевого кожуха ши-
нопровода. Для тролеї фази В використання екрано-
ваного кожуха не чинить вплив на величини власних 
активних і індуктивних опорів. При всіх значеннях 
коефіцієнта короткого замикання мережі Rsce, для 
яких регламентовано питома вага вищих гармонік  
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Рисунок 7.  Складові активного опору для 
відповідних значень k-их гармонік струму тролеїв 
шинопроводу ШТМ-73 250А 660В з урахуванням та 
без урахування екранування 
 
Рисунок 8. Складові індуктивного опору для 
відповідних значень k-их гармонік струму тролеїв 
шинопроводу ШТМ-73 250А 660В з урахуванням та 
без урахування екранування 
струму [4], активні і індуктивні опори тролей фаз ма-
ють однакові значення. Таким чином на параметри 
тролей шинопроводу впливає лише несуча частота k-
ої гармоніки струму. 
У табл. 3 наведені результуючі значення і зна-
чення для основної гармоніки струму конструкційно-
го параметра tgφ для всіх фаз шинопровода з ураху-
ванням і без урахування екранування. 
Таблица 3. Розрахункові значення конструктивного 
параметра tgφ тролеїв шинопроводу ШТМ-73 250А 
660В  
Фаза Конструкційний 
параметр tgφ А В С 
з екрануванням 
tgφ1 0,396 0,314 0,387 
tgφрез 1,43 2,022 1,38 
без екранування 
tgφ1 0,327 0,311 0,332 
tgφрез 1,472 1,981 1,476 
Як показує аналіз, значення tgφ, при результую-
чій дії вищих гармонік, в середньому збільшується 3,5 
... 4 рази в залежності від фази щодо розрахункового 
значення tgφ основної гармоніки струму. У разі вико-
ристання сталевого кожуха має місце незначне збіль-
шення значення параметра tgφ фази В. Однак, для фаз 
А і С величина tgφ нижче, що викликано зростанням 
активного опору в тролеях цих фаз від дії поверхнево-
го ефекту і ефекту близькості. 
Таким чином проведені дослідження дозволили 
оцінити рівень падіння напруги в тролеях шинопро-
воду з урахуванням впливу вищих гармонік для різ-
них стандартизованих значень коефіцієнта короткого 
замикання, ефекту близькості і скін-ефекту, величина 
якого може зрости в 3,5 рази, а з використанням ста-
левого кожуха - в 4 рази. При цьому приріст енергії 
магнітного поля і активних втрат в шинопроводі ста-
новить 20% відносно їх значень для основної гармо-
ніки струму без урахування екранування і до 23% з 
урахуванням екранування тролів шинопроводу. Дія 
вищих гармонік при допустимих власних амплітудах 
відповідно значень коефіцієнту короткого замикання 
Rsce, також викликають збільшення активного (в 4 
рази) і індуктивного (в 20раз) опорів. Це все негатив-
но позначається на асиметрії напруги в точці підклю-
чення приймачів електричної енергії, зниження кое-
фіцієнта потужності мережі, а також енергоефектив-
ності в цілому. 
V. ВИСНОВКИ 
Запропоновано математичну модель для завдан-
ня у частотному формулюванні електромагнітних 
процесів в мідному тролейному шинопроводі, що 
враховує конструктивні особливості, нелінійність ма-
гнітних та електрофізичних властивостей матеріалів, 
ефекти близькості, поверхневі та зовнішні поверхневі 
ефекти, вплив гармонійних складових струму на па-
діння напруги та втрати потужності в процесі елект-
ропередачі, яка дозволяє з високою точністю і ефек-
тивністю чисельної реалізації визначити параметри 
тролей шинопровода для відповідних значень амплі-
туд та частот віщих гармонік струму. 
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На основі польового моделювання вперше вста-
новлено співвідношення падіння напруги та питомих 
активних втрат від спектрів частот і амплітуд гармо-
нік струму та значень коефіцієнту короткого зами-
кання, що дозволяє виявити ступінь і характер впливу 
на асиметрію падіння напруги і параметрів тролей 
шинопроводу. 
Проведено оцінку падіння напруги в фазах тро-
леїв шинопроводу від дії вищих гармонік струму. 
Встановлено, що при допустимих значеннях вищих 
гармонік, регламентованих стандартом для різних 
коефіцієнтів короткого замикання Rsce, величина па-
діння напруги може зрости в 3,5 рази, а з використан-
ням сталевого кожуха - в 4 рази. При цьому, приріст 
енергії магнітного поля і активних втрат в шинопро-
воді становить 20% відносно їх значень для основної 
гармоніки струму без урахування екранування, і до 
23% з урахуванням екранування тролей шинопроводу. 
Дія вищих гармонік при допустимих власних амплі-
тудах при відповідних значеннях коефіцієнта корот-
кого замикання Rsce, також викликають збільшення 
активного опору в 4 рази, а індуктивного - в 20 разів. 
Зважаючи на особливості розміщення шинопро-
воду в цеху, виробництва і технологічних процесів 
необхідне екранування тролеїв шинопроводів. Тому, в 
таких випадках, для компенсації асиметрії падіння 
напруг в тролеях, і активних втрат в шинопроводах, 
струмове навантаження тролів шинопроводу повинно 
бути знижено на 5-20% в залежності від значення ко-
ефіцієнту короткого замикання цехової мережі. 
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Цель работы. Исследование и анализ параметров троллейных шинопроводов, в условиях действия высших 
гармонических составляющих тока, с учетом конструктивных особенностей, нелинейности магнитных и 
электрофизических свойств материалов, эффектов близости, поверхностных и внешних поверхностных эф-
фектов. 
Методы исследования. Исследования проводились с применением методов теории электромагнитного 
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поля, теории электрических цепей, математической физики, конечных элементов, интерполяции, аппроксима-
ции и регрессионного анализа. 
Полученные результаты. Проведена оценка падения напряжения в фазах троллей шинопровода от дейст-
вия высших гармоник тока. Установлено, что при допустимых значений высших гармоник, установленных 
стандартом для разных коэффициентов короткого замыкания Rsce, величина падения напряжения может воз-
расти в 3,5 раза, а с использованием стального кожуха – в 4 раза. При этом приращение энергии магнитного 
поля и активных потерь в шинопроводе составляет 20% относительно их значений для основной гармоники 
тока без учета экранирования, и до 23% с учетом экранирования троллей шинопровода. Действие высших 
гармоник при допустимыми собственных амплитудах при соответствующих значений коэффициента корот-
кого замыкания Rsce, также вызывают увеличение активного сопротивления в 4 раза, индуктивного – в 20раз. 
Ввиду особенностей размещения шинопровода в цеху, производства и технологических процессов требуется 
экранирование троллей шинопроводов. Поэтому, в таких случаях, для компенсации асимметрии падения на-
пряжений и в троллеях и активных потерь в шинопроводах, токовая нагрузка троллей шинопровода должна 
быть снижена на 5-20% в зависимости от значения коэффициента короткого замыкания цеховой сети. 
Научна новизна. Предложена математическая модель электромагнитных процессов в медном троллей-
ном шинопроводе, учитывающая конструктивные особенности, нелинейность магнитных и электрофизиче-
ских свойств, эффекты близости, поверхностные и внешние поверхностные эффекты, влияние гармонических 
составляющих тока на падение напряжения и потери мощности в процессе электропередачи, которая позво-
ляет с высокой точностью и эффективностью численной реализации определить параметры троллей шино-
провода для соответствующих значений амплитуд и частот вещих гармоник тока. Впервые установлено со-
отношение падения напряжения и удельных активных потерь от спектров частот и амплитуд гармоник тока 
и значений коэффициента короткого замыкания, что позволяет выявить степень и характер влияния на 
асимметрию падения напряжения и параметров троллей шинопровода. 
Практическая ценность. Установлено, что при допустимых значений высших гармоник, установленных 
стандартом для разных коэффициентов короткого замыкания Rsce, величина падения напряжения может воз-
расти в 3,5 раза, а с использованием стального кожуха – в 4 раза. При этом приращение энергии магнитного 
поля и активных потерь в шинопроводе составляет 20% относительно их значений для основной гармоники 
тока без учета экранирования, и до 23% с учетом экранирования троллей шинопровода. Действие высших 
гармоник при допустимыми собственных амплитудах при соответствующих значений коэффициента корот-
кого замыкания Rsce, также вызывают увеличение активного сопротивления в 4 раза, индуктивного – в 20раз.  
Результаты работы могут быть использованы при проектировании или модернизации существующих цеховых 
систем электроснабжения, а также для определения параметров, а также оценки падения напряжения в ши-
нопроводе других конструкций. 
Ключевые слова: шинопровод; электромагнитное поле; модель; метод; гармоники; коэффициент корот-
кого замыкания. 
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Purpose. Research and analysis trolley busbar’s parameters in condition of higher current harmonic actions, with 
taking into account the structural features of nonlinearity of magnetic and electrical properties of materials, proximity 
effects, surface and external surface effects. 
Methodology. The researches were carried out using the electromagnetic field theory methods, the electrical cir-
cuit theory, mathematical physics, finite elements, interpolation, approximation and regression analysis. 
Findings. The voltage drop in the phases of busbar’s trolls from the action of higher current harmonics is re-
searched. It has been evidenced that with permissible values of higher harmonics established by the standard for differ-
ent short-circuit ratio Rsce, the magnitude of the voltage drop can increase by 3.5 times, and using the steel casing - by 
4 times. At the same time, the increment of the magnetic field energy and active losses in the busbar is 20% relative to 
their values for the main current harmonic, excluding shielding, and up to 23%, including shielding of busbar’s 
trolleys. The action of higher harmonics at permissible own amplitudes at corresponding values of the short-circuit 
ratio Rsce also causes an increase in active resistance by 4 times, inductive - by 20 times. Due the features of the place-
ment of the busbar in the workshop, production and technological processes, the shielding of the busbar’s trolleys is 
required. Therefore, in such cases, to compensate for the asymmetry of the voltage drop in the trolleys and active losses 
in the busbars, the current load of the busbar’s trolls should be reduced by 5-20% depending on the value of the short 
circuit coefficient of the shop network. 
Originality. The mathematical model of electromagnetic processes in the copper busbar’s trolley, which contain 
design features, nonlinearity of magnetic and electrophysical properties of materials, proximity effects, surface and 
external surface effects, the effect of current harmonic components on voltage drop and power loss in the power trans-
mission are proposed. It allows with high accuracy and numerical efficiency, to determine the busbar’s trolley parame-
ters for the corresponding values of the amplitudes and frequencies of the current hight harmonics. For the first time, 
the relationship between the voltage drop and specific active losses from the spectrum of frequencies and amplitudes of 
current harmonics and the values of the short-circuit coefficient is executed, which allows to determine the degree and 
character of the effect on the asymmetry of the voltage drop and the parameters of the busbar’s trolley. 
Practical value. It has been evidenced that with permissible values of higher harmonics established by the stan-
dard for different short-circuit ratio Rsce, the magnitude of the voltage drop can increase by 3.5 times, and using the 
steel casing - by 4 times. At the same time, the increment of the magnetic field energy and active losses in the busbar is 
20% relative to their values for the main current harmonic, excluding shielding, and up to 23%, including shielding of 
busbar’s trolleys. The action of higher harmonics at permissible own amplitudes at corresponding values of the short-
circuit ratio Rsce also causes an increase in active resistance by 4 times, inductive - by 20 times. The results of the work 
can be used in the design or modernization of existing shop power supply systems, as well as to determine the parame-
ters, as well as to estimate the voltage drop in the other busbar’s design. 
Keywords: busbar; electromagnetic field; model; method; harmonics; short-circuit ratio.
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